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• gebrauchte Küchenarmatur wird übersandt:

– sind darin Geißeltierchen ?

– welche gesundheitliche Bedeutung ?
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Bürste rein sauber
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Bürste raus verschmutzt
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• trübes Trinkwasser in Neubauküche

• Trinkwasserproben mit

–partikelartige Strukturen

–schleierartige Strukturen 

aus Zahnarztpraxen
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Biofilme
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Partikel
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Biofilmpartikel
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Schleimfetzem
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Blick in den Küchenschrank
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Ausgeschabter Biofilm von 35 

cm Schlauch
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Schlauch mit braunem Biofilm
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Schlauch mit braunem Biofilm ausgepömpelt
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Roter Schlauch mit Schleim
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Leitungsgebundener 

Trinkwasserspender
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Dichtung aus leitungsgebundenem 

Trinkwasserspender
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Ist Silber die Lösung ?
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Silber nach 1 Monat im Trinkwasser
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Silber, Edelstahl, Plexiglas nach 1 Monat 

Trinkwasser, Ciliat auf Biofilm
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A Kupfer, B Edelstahl, C Glas 

und D PTFE nach 43 Tagen
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Gummidichtung nach 3 Tagen 

Kontakt mit Trinkwasser



.

.

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Biofilm auf Gummi nach 14 

Tagen Stäbchen, Kokken, in 

Teilung
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Hart-PVC-Rohr aufgesägt mit 

Gummi-Kugel
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Gummi-Kugel nach Durchschieben 

ohne Biofilm
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Keller-Verteilung im Ärztehaus, 

Autor bei Probenahme, 

Korrosionsschutz
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Rosa Biofilm aus 

Wasserbehandlung
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Kupferinstallation
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Installationsteile mit 

Abstrichtupfern
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Strahlregler hochgradig 

kontaminiert
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Strahlreglergitter
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Gitter innen sauber
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Gitter außen mit Biofilm
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Ursache Raumluftverbesserer
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Experiment 2 Bechergläser 

1xbeduftet, 1xKontrolle
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Bakterienbiomasse im bedufteten 

Glas
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Bakterien im Trinkwasser

• Wachstum und Vermehrung

–Zeit Stagnation 

(Leitungsführung, Benutzung)

–Nährstoffe Werkstoffe, Luft, Wasser

– Temperatur kalt oder heiß

– (Desinfektionsmittel)   nur für besondere Situationen
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• zertifizierte Produkte !

– relevante Prüfkriterien für das gesamte Produkt

• ... ..., u.a. DVGW W 270

• Verwendung und Einbau zertifizierter 

Produkte !

• relevante Tätigkeiten durch den Sanitär-

Installateur !
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